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	表1  建设项目总体情况
	表2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点
	表3  验收执行标准
	表4  建设项目概况
	表5  环境影响评价回顾
	表6  环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片）
	表7  电磁环境、声环境监测
	表8  环境影响调查
	表9  环境管理及监测计划
	表10  竣工环保验收调查结论与建议
	1、工程基本情况
	2、环境保护措施落实情况
	本工程施工期落实了环评报告及环评批复中提出的生态恢复和水土保持措施，做好了升压站土地硬化、回填土壤、
	（3）水环境影响调查
	（4）大气环境影响调查
	（5）固废影响调查
	本工程运行期落实了生态恢复和水土保持措施，对周围生态环境影响很小。
	（2）电磁环境影响调查
	（3）声环境影响调查
	（4）水环境影响调查
	本工程110kV升压站无人值班，开关室内不设卫生间，运营期无生活污水产生。对周围水环境无影响。
	（5）固废影响调查
	本工程110kV升压站无人值班，站内不设垃圾桶，由厂区统一调配的值班人员产生的少量生活垃圾经厂区内垃
	本工程自环境保护设施调试期以来，站内铅蓄电池未更换、也未产生废变压器油，建设单位承诺后期升压站主变在
	（6）环境风险事故防范及应急措施调查
	本工程自环境保护设施调试至今，未发生过环境风险事故。建设单位承诺后期事故工况下产生的事故油及油污水委
	5、环境管理及监测计划落实情况调查
	6、验收调查总结论


